VATTENFALL ___

Rad/rekommendationer till Betan Vitkilen SAMF
Bakgrund

[ samband med planerade underhallsatgérder i fjérrvirmecentralen pa Betgatan 90 s4 6nskade
styrelserepresentanter frin Betan Vitkédlens samféllighetsforening rid/tips p4 4tgirder som
dels forbittrar komforten och dels reducerar extraavgifterna som foreningen arligen betalar
p.g.a. bristfillig funktion ute i hushéllen.

Platsbesok

2009-04-22 besoktes fjarrvirmecentralen pé Betgatan 90 och i ett hushéll med kallare pa
Vitkalsgatan.

Slutsats/kommentarer

Ganska snabbt kunde vi konstatera att problemet ligger inte i fjdrrvirmecentralen pa Betgatan
90. Ddremot &r det uppenbart att ute i hushallen kravs det 4tgérder i olika grad beroende pa
utformning och utrustning. Det storsta problemet 4r att det pa ett flertal stiillen finns
okontrollerade kortslutningsfléden som dels medfor att en del hushall inte fir de fléden som
krévs for att producera tillrdckligt med varmvatten och god varmekomfort och dels dliga
systemtemperaturer som i sin tur medfor hdgra avgifter.

Forslag/tips 5

I forsta hand giller det att identifiera och fa kontroll p4 alla kortslutningsfldden som finns ute
i systemet. Ar viirmevixlaren for varmvattnet bytt och det sitter en termostatisk ventil pé den
s& kan 6vriga “rundgéngar” tas bort alterriativt att man sétter dit en termostatisk ventil dven
dér. P4 sé vis begrinsas kortslutningsflodena. Viktigt att ventilerna justeras in pé ritt sétt for
bésta funktion.

I andra hand rekommenderas byte till automatisk vérmereglering dér det idag aPenkel
handshuntning f6r virmen. Detta medfor att ratt virmekomfort halls automatiskt oavsett
utetemperatur och flédena blir réttvis fordelade mellan hushallen. P4 sikt bér man dven se
over och byta ut varmvattenvixlama som suttit sedan 70-talet.

Det finns en rad olika produkter pd marknaden och 1 f6ljande bilagor ger vi lite tips pa ndgra
som kan vara virt att titta ndrmare pé. Bilaga 1 visar en komplett virmereglering, det &r
samma reglering som sitter ute i fjérrvérmecentraler for villa. -

Bilaga 2 visar varmvattenvirmare, sddana har vi satt ut ett antal for nigra ar sedan. Ligg dven
marke till den termostatstyrda ventilen som sitter pa paketet. Slutligen visar vi ett annat
alternativ pé termostatstyrd ventil som ocksa kan vara till hjélp for att {3 kontroll pa
kortslutningsfldden. Vi limnar ddremot inga priser utan. hénvisar er till marknadens aktérer.
Om ni 4r ménga som avser vidta dtgérder s& limpligen frga pris gemensamt for att f3 ett s&
bra pris som mojligt.

Avslutningsvis vill vi pa nista sida visa ett exempel pé vad man skulle kunna gora i1 hushallet
som besoktes. '
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Okontrollerade rundgéngar! Handshunt

Kontrollerad rundgang Den ena gér till ett for viirmen
som stdlls in ratt. kéllarelement som inte syns
pa bilden.

Genom att det redan sitter en rundgéng som gér att kontrollera(lédngst till vénster i bild) s& &r
de vriga helt onddiga och bara forstdr systemfunktionen. I det hir fallet(syns inte pa bild) s&
ar ett seriekopplat kiillarelement anslutet och trots att det sitter en termostat sd gar det ett
okontrollerat kortslutningsfléde genom. Hér kan man t.e.x. sétta dit en termostatisk
ventil(finns pa bilaga 2) och justera den pa ett korrekt sétt. Alternativt kan man dra om
ledningarna s att de gar pé efter handshunten men da ér elementet kallt sommartid och risken
ar att det kan bli lite ratt/fuktigt i kdllaren. Slutligen skulle handshunten bytas ut till en
automatisk reglering for basta komfort.

Hoppas det har framgdtt pé vad ni bor se over for att fa bdttre funktion.
Mvh/Tommy Rautakorpi
Ingenjor

Vattenfall Varme Uppsala
Kundanliggningar



BILAGA 1

Regulator Danfoss ECL C 110

1781,60kr

Utegivare Danfoss ESMT

415,65kr

Framledningsgivare Danfoss ESMC

415 65kr

Ventil Danfoss VS2
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BILAGA 2

Vattenvirmare Logstor CB20-26H

8600,00kr

Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm

689, 00kr

Cirk-pump ups 25-40 180 em grundfos 1250,00kr

Priser ar ca+moms
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